
ZAPYTANIE NR 3 

Dotyczy – 271.1.1.2018 pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie. 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie w/w zamówienia publicznego prosi o wyjaśnienie 
SIWZ w następującym zakresie: 

 

PYTANIE 

 

ODPOWIEDŹ 

Ad.1   Tak, wycena  w poz. 1 (rozdzielnica RS kpl) zgodnie z Załącznikiem SIWZ Nr.3.3. 
Przedmiar robót    

Ad.2   Nie posiada; instalować  nowy -   ujęto w poz. 41, 46, 47  zgodnie z Załącznikiem SIWZ 
Nr.3.3. Przedmiar robót    

Ad.3.  Dopuszcza się sterowniki innych producentów,  pod warunkiem, że moc 
obliczeniowa i właściwości są zgodne z projektowanymi.  

           Dopuszcza się protokoły; - Profinet,  EterCat,  Eternet  IP, CanOpen.  Nie dopuszcza 
 się protokołu Modbus RT. 

 Ad.4.  Podana moc agregatu  80 kVA jest mocą znamionową.   

 


