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  Budynek garażowy
Instalacja wlz, gniazd wtykowych 230V,
siły i połączeń wyrównawczych - przyziemie

Skala 1:100

  06.2018 Podpis

  Nr IE-02

  Ostrów Kolonia, gm. Olszówka

  Gmina Olszówka

RZUT  PRZYZIEMIA
skala 1:100
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1.1 Garaż
56,8m² Bruk

mgr inż. Jacek Grodzicki

Upr. budowlane w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instal. i urządz. elektr. i elektroen.

bez ograniczeń nr LOD/1396/POOE/10

TG

Projektowany uziom pionowy ∅16mm FeZn 6mb
połączony bednarką FeZn 25x4mm z GSU.

LEGENDA:

Projektowana tablica rozdzielcza, n/t, IP41

Gniazdo wtykowe 32A/400V, n/t, IP44

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, n/t, IP44

Główna szyna uziemiająca

Zasilanie mechanizmu bramy garażowej

Główne połączenia wyrównawcze LgYżo 16mm²

Miejscowe połączenia wyrównawcze LgYżo 6mm²
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